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Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG Laborstandort Ansbach
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PRUFBERICHT CB2212041/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

lhr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Am alten Sportplatz 20, WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 07.11.2022

Probeneingangsdatum: 07.11.2022

Prufzeitraum: 07.11.2022 - 18.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. . Zeitdauer
. Maximal .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T bis
emperatur
volumen Endtemp.
1SO
DIN EN ISO
11731:2017-05; . DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBAEmp. | 7RIS 1976-12" 1976-12°
2018-12" (Ka3)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Am alten Sportplatz 20
CP2245530 . 07.11.22(09:08 . . ) <2 50 63,6 63,6 =
WW-Bereiter (A) WeiBenburg (Mietobjekt) ’ '
Riicklauf Am alten Sportplatz 20
CP2245531 | . . : 09:12 . ) ) <2 50 55,0 55,0 -
Zirkulation (2) WeiBenburg (Mietobjekt) '
Der Pritfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prisflabors nicht auszugsweise vervielflligl werden | Die Prof isse bezi sich hlielich auf die b Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformital mit den Regetwerken wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkreditierung gilt far die im Prufbericht mit * gekennzeichneten Prufverfahren
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditierl nach
AblKlarv, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
(( DAKKS
Messstelle nach Untersuchungsslelte nach Zugelassen nach fi&ﬁri..uw‘mue
§29b BImSchG, §42 BImSchv | §15 Abs. 4 Trinkwv §3 Laborverordnung 0-PL-14501-01-00
Geschaftsfahrer Sparkasse Nomberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Forth
Arihur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt.-ldNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948




AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2212041/EIGWEIC1-cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T:A:;;Tailjr bis
volumen Endtemp.
11731[3(?17-054 BINENISO | b\ 38404.Ga | DIN38408-G4
Methode UBAEmpl, | 117812019 1976-12° 1976-12*
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100mI ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Am alten Am alten Sportplatz 20,
CP2245532 | SPOMPIatz 20, 3. 0G |7 1, o g 4 of WeiBenburg (Mietobjekt) |, 50 44,1 56,9 39
links, Bad,
Waschbecken, HMB
Am alten Am alten Sportplatz 20,
CP2245533 S;?onplatz 20, 2.0G i 09:29 WeiBenburg (Mietobjekt) o 50 412 577 63
mitte, Bad,
Waschbecken, HMB
Am alten Am alten Sportplatz 20,
CP2245534 Sportplatz 20, 3. 0G " 09:24 WeiBenburg (Mietobjekt) < 50 48,0 478 14
rechts, Bad,
Waschbecken, HMB
Riicklauf " .44 | AM alten Sportplatz 20,
CP2245845 | Zirkulation (2) 2 91| \WeiBenburg (Mietobiekt) | <2 50 551 55,1 :
Riicklauf " .« nl Am alten Sportplatz 20,
CP2245846 Zirkulation (2) 3 09:10 WeiBenburg (Mietobjekt) <2 50 55.6 55.6 ) J

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind filr den éffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand

von 3 Jahren vorgesehen.
Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analyijk Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022
(8
i. A. Simon Dietrich

B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

isse bezi gich ieflich auf die b Proben,

Der Prifbericht darf ohne schriflliche G i des Priy nicht ise vervieifsitigt warden. | Die F

Bai der Bewertung der Konformitit V:Ii( den Regelwerken wird die MU nicht bertcksichtigh. | Die Akkredilienumg giit ftir die im Pridfberichi mil * gekannzeichneten Prifverfahren.

, wis erhalten



AIR

ANALYTIK
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PRUFBERICHT CB2212042/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Priifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Am alten Sportplatz 22, WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

07.11.2022

07.11.2022

07.11.2022 - 18.11.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblait W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur TMaX|maI bis
emperatur
volumen Endtemp.
150 DIN EN ISO
11731:2017-05; . DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBAEmpL. [ "TOI200 | igzg 15 1976-12*
2018-12° (k23)

Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100

Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort

Abgang Am alten Sportplatz 22,
CP2245535 . 7.11.2 59 . , . 4 47,
5 WW-Bereiter (A) 71122108 WeiBenburg (Mietobjekt) <2 50 7.0 7.0
Ricklauf = Am alten Sportplatz 22

CP2245 : . . o 2 1 s -

2245536 Zirkulation (Z) 1 09:01 WeiBenburg (Mietobjekt) < 50 56, 561

Der Pritfberichl darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priftabors filcht auszugsweise vervizltalligl werden. | Die Praferg brezighin sich ais h auf die ang Proben, wie erhalten

Bei der Bewartung der K itét mit den R wird die MU nicht beriicksichtigl. | Die Akk gllt fir die im Profoericht mit * gek X

Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Unlersuchungsstelle nach Akkreditierl nach

AblKlary, Dav §18 BBodSchG

Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BImSchv

Geschafsfihrer

Sparkasse N
Arthur Hofmann

Untersuchungsstelle nach
§15 Abs. 4 TrinkwV

IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

§6 Abs. & der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

{( DAKKS

Deutsche
Akkrediarungsstelle
D-PL-14502-01-00

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Urnberg Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Amtsgericht Farth

HRB 17262

USt.-IdNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948




AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2212042/EIGWEIC1-cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Tyr:x;r::lljr bis
volumen P Endtemp.
117313?17-05- DINENISO | 1\ 384044 | DIN 38404-C4
Methode UBAEmp. | 117312019 1976-12* 1976-12°
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Am alten Am alten Sportplatz 22,
CP2245537 |SPOMPIatZ 22, 3. 0G |7 1) o) |g.6 WeiBenburg (Mietobjekt) |, 50 38,2 51,0 27
links, Bad,
Waschbecken, HMB
Am alten Am alten Sportplatz 22,
CP2245538 Sportplatz 22, 3. OG y 09:40 WeiBenburg (Mietobjekt) <2 50 418 50.9 19
rechts, Bad,
Waschbecken, HMB
Riicklauf " .~o| Am alten Sportplatz 22,
CP2243847 | Zirkulation () 2 99:02| \yeigenburg (Mietobjekt) | <2 50 55,7 55,7

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionelien vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1SO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll
An Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prufbericht darf ohne schriftliche G igung des P nicht ise vervielfiltigl werden | Die F isse beziehen sich ieBlich auf die Proben, wle erhalten
Bei der Bewarlung der Konformit4l mil den Regelwerken wird die MU nicht ichtigt. | Die gill fur die im Prafbericht mit * i P




AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

Analytik Institut Rietzler GmbH

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG Laborstandort Ansbach

Herr Dill

Steinleinsfurt 27
91781 WeiBenburg

Ziegelhiutte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
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PRUFBERICHT CB2213463/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Priifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Am alten Sportplatz 24-28, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

06.12.2022

06.12.2022

06.12.2022 - 19.12.2022

3

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

P t Legionell al'i\sgev;lerl. T ‘ Maximal Zeitdauer bis

arameter egionellen nsatz- emperatur Temperatur Endtemp.

volumen
S0 DIN EN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 DIN 38404-C4
Methode UBA Empf. “7212‘320,‘9 1976-12° 1976-12°
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Am alten
WW-Bereiter (A Sporiplatz 24-28
CP2251923 (A |06.12.22|10:54 | SPOrtplatz 24-28, <2 50 57,8 57,8
91781 WeiBenburg
(Mietobjekt)
Der Prilfbericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfilligt werden, | Die Prifergebnisss beziehen sich ieBlich aul die b Proben, wie erhalten,
Bei der Bewerlung der Konformltét mit den Regelwerken wird die MU nicht berticksichtigt. | Die Akkreditierung gllt far die im P ichl mit * Prifverf,
2Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditierl nach
AbfKiarv, Dov §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Aliholzverardnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
(( pAKKS
Messstelle nach Uniersuchungsstelle nach Zugelassen nach 2::rle!;ihueemmtelle
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung 0-PL-14501-01-00
Geschaftsfahrer Sparkasse Nlrnberg Gewerbabank Ansbach Amtsgericht Farth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDETTXXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt -IdNr. DE238074111

Steuer-Nr. 2168/121/51948




AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 3 CB2213463/EIGWEIC1-cn
Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . . .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Tg/lnz]ax:'rrzll" ZEEIdeatZ: bis
volumen P P:
11731I:§oo1 705, | DINENISO | hyasiosca | DIN3saosca
Methode UBA Empf 117312019 1976124 1976-12*
2018-12° (k23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Riicklauf Am alten
Zirkulation (2) =4 | Sportplatz 24-28,
CP2251924 06.12.22(10:51 91781 WeiBenburg <2 50 55,3 55,3 -
(Mietobjekt)
Am alten Am alten
Sportplatz 24, 3.0G Sporiplatz 24-28,
CP2251925 |links, Bad, # 11:10 | 91781 WeiBenburg <2 50 25,3 52,3 41
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 24, 2.0G Sportplatz 24-28,
CP2251926 |mitte, Bad, " 11:05 [ 91781 WeiBenburg <2 50 43,2 58,8 33
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 24, 3. Sportplatz 24-28,
CP2251927 | OG rechts, Bad, " 11:15 | 91781 WeiBenburg <2 50 24,3 56,1 78
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 26, Sportplatz 24-28,
Mittelhaus, 1.0G, W o4 | 91781 WeiBenburg
CP2251928 Bad. rechtes 11:24 (Mietobiekt) <2 50 23,3 58,7 76
Waschbecken,
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 28, Sportplatz 24-28,
Mittelhaus, 1.0G, " . 91781 WeiBenburg
CP2251929 Bad, 11:28 (Mistobjek) <2 50 22,6 57,8 116
Waschbecken
rechts, HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 24, 1.0G Sportplatz 24-28,
CP2251930 |mitte, Bad, " 13:13|91781 WeiBenburg 100 1 38,8 57.4 57
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Der Priifbericht darf ohne schriftliche g
Bei der Bewartung der Konformitét mit den Regelwerkan wird die MU nicl

des Pritflabors nicht

ise vervielfdlligt werden | Die F
ht berQcksichtigl, | Die Akkreditierung gilt ftir die im P

sich

hlieRlich auf die

mit*

Proben, wie erhalten

Prifverfahren
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ANALYTIK

Seite 3 von 3 CB2213463/EIGWEIC1-cn
Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.
Anlage:
- Probenahmeprotokoll
A Tik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022
i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prafbericht darf ochne iftli des Prilflabors nicht ise vervielfdlligt werden | Die F isse beziehen sich Blich auf dls Proben, wie erhalten.

Bel der Bewertung der Konformitat mit den Regalwarken wird die MU nicht berQicksichtigt, | Die Akkreditiarung gilt fur die im Pridfbericht mit * gekennzelchneten Prifverfahren.



AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhitte 3 | 91522 Ansbach
Analytik Institut Rietzler GmbH

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 WeiBenbur
g Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@srietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2213465/EIGWEIC1-ch

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Am alten Sportplatz 30-34, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum:; 06.12.2022

Probeneingangsdatum: 06.12.2022

Prufzeitraum: 06.12.2022 - 19.12.2022

Gesamtseitenzahl: 3

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

B . Locionel a‘fge"lve”' . ' Maximal | Zeitdaver bis
arameter egionellen nsaiz- emperatur Temperatur Endtemp.
volumen
S0 DIN EN iSO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 DIN 38404-C4
Methode UBA Empl. ”7212?0.19 1976-12° 1976-12*
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr, Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Am alten
WW-Bereiter (A Sportplatz 30-34,
CP2251970 (A) 06.12.22 (12:46 portp . <2 50 56,5 56,5
91781 WeiBenburg
(Mietobjekt)
Oer Prilfbericht darf ohne schriflliche Genehmigung des Prifiabors nicht auszugsweise varvialfaltigt werden. | Die Prife I hen sich ieRlich auf die angegst Proben, wie arhallen.
Bei der g der itdt mit den Reg wird die MU nicht biariicksichiig. | Die Akkredllierung gift liir dle im Priifbaricht mit * var
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Unlersuchungsstelle nach Akkreditierl nach
AblKlarV, DoV §16 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
({ DAKKS
Messstelle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach 2:{',':57'“,“,.,5,.2",
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
Geschaftsfahrer Sparkasse Nimberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Flrth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt-1dNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948




AIR

) ANALYTIK
Seite 2 von 3 CB2213465/EIGWEIC1-cn
Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblait W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . . .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur TLVIr:x;r:lle” Z‘Etd daluer bis
volumen P natemp.
frataorros; | DINENISO DIN38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBA Empf 7312019 1976-12* 197612
2018-12* (k23)
Einheit KBE/100m! ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Ricklauf Am alten
Zirkulation (2) 1o | Sportplatz 30-34,
CP2251971 06.12.22(12:48 91781 WeiBenburg <2 50 55,2 55,2 -
(Mietobjekt)
Am alten Am alten
Sportplatz 30, Sportplatz 30-34,
Mittelhaus, 1.0G, . 91781 WeiBenburg
CP2251972 Bad, rechtes 11:53 (Mietobjekt) <2 50 25,0 53,1 53
Waschbecken,
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 32, Sportplatz 30-34,
Mittelhaus, 1.0G, ~q 191781 WeiBenburg
CP2251973 Bad, rechtes 12:01 (Mistobjekt) <2 50 27,3 54,0 62
Waschbecken,
HMB
Am alten Am alten
Sporiplatz 34, 3.0G Sportplatz 30-34,
CP2251974 |links, Bad, ! 12:17|91781 WeiBenburg <2 50 26,3 54,5 53
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 34, 2.0G Sportplatz 30-34,
CP2251975 |mitte, Bad, ! 12:10|91781 WeiBenburg 88 50 25,6 52,3 45
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 34, 3.0G Sportplatz 30-34,
CP2251976 |rechts, Bad, " 12:36 91781 WeiBenburg 18 50 27,0 52,9 74
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Am alten Am alten
Sportplatz 34, Sportplatz 30-34,
CP2251977 |1.0G, Bad, " 12:30 (91781 WeiBenburg <2 50 27,0 55,0 67
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Der Priifberichl darf ohne schriflliche Gi

des P

nicht

ise vervielfiltigl werden | Die F
Bei der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken wird die MU nicht berlcksichtigt. | Die Akkredilierung gi

sich

it fur die im Pri

Rlich auf die

Proben, wle erhallen

mit ¢




AIR

ANALYTIK

Seite 3 von 3 CB2213465/EIGWEIC1-cn
Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfilt.
Anlage:
- Probenahmeprotokoll
A Ipstitut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022
i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prafbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priifiabors nicht auszugsweise vervielfiltigt werden | Die F d sich iefilich auf dle b Proben, wie erhallen

Bei der g der itat mit den wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkraditisrung gitt fir die im Profbericht mit * gekennzeichnelen Prafvarfahren.



Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 WeiBenburg

PRUFBERICHT CB2212115/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

"|
AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH

Laborstandort Ansbach

Ziegelhutte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de

www.rietzler-analytik.de

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

002983-01

Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Am Rémerbad 14 und 16, WeiBenburg (Mietobjekt)

Probenahmeort:

Probenehmer: Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum: 07.11,2022
Probeneingangsdatum: 07.11.2022

Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

07.11.2022 - 18.11.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. Maximal Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur T axima bis
emperatur
volumen Endtemp.
11731|20017_05, DIN EN ISO DIN DiN
Methode UBAEmpi, | 117312019 38404-C4 38404-C4
018 1r (K23)* Ag7612* | 97812
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Am Rémerbad 14
CP2245832 | (A) 07.11.22 | 11:38 |und 16, WeiBenburg <2 50 61,4 61,4 =
(Mietobjekt)
Riicklauf Zirkulation Am Roémerbad 14
CP2245833 ((2) 11:40 |und 16, WeiBenburg <2 50 59,8 59,8 =
(Mietobjekt)
Der Prifbericht darf ohne iftli hmi des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfalligt werden., | Die Pri bezi sich hiieflich auf die Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformitéit mit den Regetwerken wird die MU nicht berficksichtigt. | Die Akkreditierung gilt for die im Prifberichl mil * i Prifverfahren
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditierl nach

AbfKl&ry, Duv

Geschaftsflihrer
Arhur Hofmann

Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BImSchv

§18 BBodSchG

Sparkasse NOrnberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33

Untersuchungsslelle nach
§15 Abs. 4 TrinkwV

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Gewerbebank Ansbach

IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77

SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

(( pAKKS

Deutsche

Akkrediterungsslelle

0-PL-14501-01-00

Amtsgericht Furth
HRB 17262

USt -IdNr. DE238074111
Steuer-Nr, 218/121/51948



AIR

| ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2212115/EIGWEIC1-kh
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur Tgf:;g:;br bis
volumen Endtemp.
1SO
; | DINENISO DIN DIN
Methode 116;22:'?5' 117312019 | 38404-C4 38404-C4
2018_12".' (K23)* :1976-12* :1976-12*
Einheit KBE/100m! ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Am Romerbad 14, 1. Am Rémerbad 14
CP2245834 | OG rechts, Bad, 07.11.22 | 11:45 |und 16, WeiBenburg <2 50 57,7 61,3 17
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Am Rémerbad 16, 1. Am Rémerbad 14
CP2245835 |OG rechts, Bad, 8 11:55 [und 16, WeiBenburg <2 50 55,1 60,6 25
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Am Rémerbad 16, 1. Am Rdémerbad 14
CP2245836 |OG links, Bad, " 11:58 [und 16, WeiBenburg <2 50 56,9 60,5 16
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analyfik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

DerF icht darf ohng iftliche G i des Prisflabors nicht auszugsweise vervielf4ltigt werden. | Die F I i sich leRlich auf die Preben, wie erhalten
Bei der Bawartung der Konformitét mit den Regetwerken wird die MU nicht berlcksichtigt. | Die Akkreditierung gilt fr die Im F icht mit * i Prufverfahren.




| AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhitte 3 | 91522 Ansbach

Analytik Institut Rietzler GmbH

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 WeiBenbur
g Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de

www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2213466/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

thr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Blrgermeister-Traber-Str. 1, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 06.12.2022

Probeneingangsdatum: 06.12.2022

Prifzeitraum: 06.12.2022 - 19.12.2022

Gesamtseitenzahl: 3

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

Par " Legionall ali\sgemt/erl. T " Maximal Zeitdauer bis
arameter egionellen nsatz- emperatur Temperalur Endtemp.
volumen
1SO
DIN EN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 DIN 38404-C4
Methode UBA Empt 172019 1976-12" 1976:12"
201812 k23)
Einbeit KBE/100mi ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Bilirgermeister-
WW-Bereiter (A Traber-Str. 1,
CP2251979 (A) 06.12.22 (09:38 . <2 50 63,5 63,5 =
91781 WeiBenburg
(Mietobjekt)
Der Prafbericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigl werden. | Die Prif isse beziehen sich hlieBlich auf die b Proben, wie erhalten.
Bei der B g der Konformitét mit den Reg: wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkredilierung gilt for die Im Prifbericht mit * i f
Zugelassen nach Untersuchungsslelle nach Untersuchungsstelle nach Akkrediliert nach
AbfKlary, Duv §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DiIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 3
(( DAKKS
Mesastelle nach Untersuchungsslelle nach Zugelassen nach 2:rfdr§e,mmeua
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung ©-PL-14501-01-00
GeschaflsfOhrer Sparkasse Ndrnberg Gewerbebank Ansbach Amtsgericht Furth
Arhur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt-IdNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948




AIR

! ANALYTIK
Seite 2 von 3 CB2213466/EIGWEIC1-cn :
Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
) ausgewert, Maximal Zeitdauer bis
Parameter Legionellen Ansalz- Temperatur Temperatur Endternp.
volumen
1173112317-05- DINENISO | b\ sga0a-ca | OIN38404Ca
Methode UBAEmp. | 117312019 1976-12* 1976-12°
2018-12" (k23)
Einheit KBE/100mI ull °C °Cc sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum Probenahmeort
Riicklauf Biirgermeister-
Zirkulation (Z Traber-Str. 1,
CP2251980 @) 06.12.22|09:37 91781 WeiBenburg <2 50 60,3 60,3 -
(Mietobjekt)
Linke Hausseite, Biirgermeister-
3. OG links, Traber-Str. 1,
CP2251981 |Wohnung 25, Bad, 91781 WeiBenburg <2 50 46,5 63,1 52
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Linke Hausseite, Biirgermeister-
3. OG links, Traber-Str. 1,
CP2251982 | Wohnung 26, Bad, 91781 WeiBenburg <2 50 46,8 63,8 39
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Linke Hausseite, Blirgermeister-
3. OG links, Traber-Sir. 1,
CP2251983 |Wohnung 27, Bad, # 91781 WeiBenburg <2 50 39,4 63,8 102
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Linke Hausseite, Blrgermeister-
3. OG links, Traber-Str. 1,
CP2251984 | Wohnung 28, Bad, " 91781 WeiBenburg <2 50 53,4 63,0 62
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Rechte Hausseite, Blirgermeister-
3. OG rechts, Traber-Str. 1,
CP2251985 | Wohnung 31, Bad, ! 91781 WeiBenburg 34 50 44,0 60,0 60
Waschbecken, (Mietobjekt)
HMB
Rechte Hausseite, Blrgermeister-
2. OG rechts, Traber-Str. 1,
CP2251986 |Wohnung 24, Bad, " 09:48 91781 WeiBenburg <2 50 56,3 61,0 54
Waschbecken, (Mietobjekt)
ZGA
Rechte Hausseite, Birgermeister-
2. OG rechts, " Traber-Str. 1,
CP2251987 Wohnung 23, Bad, 91781 WeiBenburg <2 50 80,7 625 40
WB, HMB (Mietobjekt)
Rechte Hausseite, Blrgermeister-
2. OG rechts, . Traber-Str. 1,
CP2251988 | Wohnung 22, Bad, 91781 WeiBenburg | <2 50 53,7 61,1 36
WB, ZGA (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.

Der Prifbericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priiflabors ficht Auszugsweise
Bei der Bewertung der Konformilal mit den Regelwerken wird die MU nicht

vervizifaitigt werden. | Die Pri

gt. | Die

sich

gebni ich auf die angeq
9 gilt far diw I Priibesicht mit * gekennzeichnaten Friilverfahren,

Proben, wie erhaiten




AIR

ANALYTIK

Seite 3 von 3 CB2213466/EIGWEIC1-cn
Ausgewertetes Ansatzvolumen:
50ml : 1SO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B
Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.
Anlage:
- Probenahmeprotokoll
Afalyfik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022
i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prafbericht darf ohne schrifliche des Prifi nichl verviettaltigt werden, | Dle f sich ich auf die e en Proben, wie erhallen

Bel der Bewertung der Konformitat mit dan Regehwerkan witd de MU nicht berticksichtiat | Die itlaning git fr d= im Prifbaricht mit * gekennzsichreter Prufvertanren




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill

Steinleinsfurt 27

91781 WeiBenburg

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhttte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211978/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Habermilhlweg 24, WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 03.11.2022

Probeneingangsdatum: 03.11.2022

Prifzeitraum: 03.11.2022 - 14.11.2022
Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

' ausgewert, Maximal Zeitd'auer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperalur T bis
emperatur
volumen Endtemp.
1SO
. .| DINENISO DIN DIN
Methode 116?/\2!50:;)?5' 117312019 38404-C4 38404-C4
2018-12* (K23) 11976-12* 11976-12*
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter (A) Habermihlweg 24,
ICP2245272 03.11.22| 08:14 | WeiBenburg <2 50 56,8 56,8 -
(Mietobjekt)
Riicklauf Zirkulation (2) Habermiihiweg 24,
ICP2245273 ! 08:13 | WeiBenburg <2 50 54,8 54,8 <
(Mietobjekt)
Der Prifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priifiabors nichl auszugsweise vervielfélligl werden. | Die Pri beziehen sich ich auf die angegeb Proben, wie erhallen
Bel der g der itat mit den F wird die MU nicht berticksichligt. | Die Akkreditierung gilt f0r die im Priifbericht mit * gekennzeichneten Prof
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Unlersuchungsstelle nach Akkreditiert nach

AbfKlary, DoV §18 BBodSchG

Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BimSchv

Unlersuchungsstelle nach
§15 Abs. 4 TrinkwV

Geschafisfihrer
Arlhur Hofmann

Sparkasse NOmberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

2Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Gawerbebank Ansbach

IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77

SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

{( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
0-PL-14501-01.00

Amisgericht Furth

HRB 17262

USt.-IdNr. DE238074111
Sleuer-Nr. 218/121/51948



AIR

: ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211978/EIGWEIC1-kh

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. , Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur Tgﬂn?;g;?:" bis
volumen Endtemp.
11731'_20017_05, DIN EN ISO DIN DIN
Methode UBAEmpf, | 117312019 38404-C4 38404-C4
prliulig (K23)* 1976-12* 1976-12*
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
2.0G links, Bad, Habermiihiweg 24,
ICP2245274 | Waschbecken, HMB 03.11.22| 08:19 | WeiBenburg <2 50 51,5 56,2 24
(Mietobjekt)
2.0G rechts, Bad, Habermihlweg 24,
ICP2245275 | Waschbecken, HVMIB " 08:22 | WeiBenburg <2 50 51,3 57,0 18
(Mietobjekt)

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebene Entnahmestelle am Riicklauf Zirkulation wurde nicht korrekt installiert.
Nach Vorgabe des DVGW W551 muss die Entnahme in FlieBrichtug vor der Zirkulationspumpe erfolgen.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV nur eingeschrankt méglich und
geschieht unter Vorbehalt.

Die vollstandige systemische Belastung kdnnte héher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Anafik Institut Bietzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022
i. A, Max Mayer

M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Priifbericht darf ochne iftli igung des P nicht gsweise vervielfditig werden. | Die P beziehen sich ieBlich auf die b Praben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformitat mit den Regetwerken wird die MU nicht berticksichtigt | Die Akkreditierung gill fir dis im F icht mit * i Prifverfahren.




AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhitte 3 | 91522 Ansbach
Analytik Institut Rietzler GmbH

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 WeilRenbur:
9 Telefon 0981 97 25 77-20

Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2304324/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiRenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Kaadener Strafe 1, 3, 5, Weillenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum; 26.04.2023

Probeneingangsdatum: 26.04.2023

Priifzeitraum: 26.04.2023 - 08.05.2023

Gesamtseitenzahl: 2

1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)
Untersuchungsergebnis Kaltwasser

ausgewerl. Maximal Zeildaver
P ter Legionellen | Ansatz- | Temperatur axima bis
arame g Temperatur
volumen Endtemp.
11731|,§0017_05, DIN EN I1SO DIN DIN
Methode UBAEmpr. | 117312019 38404-C4 38404-C4
2018-12¢ (K23) :1976-12 :1976-12
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaltwasserzulauf Kaadener Str. 1, 3, 5,
CP2315582 . 26.04.23 | 08:58 . ; : <2 50 14,0 - -
Boiler Weiflenburg (Mietobjekt)
Der Prufbericht darf chne schriftliche G i des Pri nicht ise vervielldltigt werden. | Die Pri i sich ieflich auf die Proben, wie erhalten.
Bei der Bewerlung der Konformit4t mit den Regetwerken wird die MU nicht bercksichtigt | Die Akkredltlerung gilt for dle im Prifbericht mit * i Pruh
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditierl nach
AbtKliarv, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
(( DAKKS
Messsielle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach X'::,‘:;::.,“mmu,
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
Geschaftstahrer Sparkasse NUmberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Forth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 141577 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS UStL.-IdNr. DE238074111

Sleuer-Nr. 218/121/51948
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ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2304324/EIGWEIC1-kh
1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert, ) Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Tgﬂr::;r:;:" bis
volumen Endtemp.
150 DIN ENISO DIN DIN
Methode 116351;:\2;11\7?5; 1731:2019 38404-C4 38404-C4
20181 (K23)* 197612 | 197612
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang ) Kaadener Str. 1, 3, 5,
CP2315580 WW-Bereiter (A) 26.04.23 | 08:55 WeiBenburg (Mietobjekt) <2 50 60,5 60.5 -
Riicklauf Zirkulation 7 ) Kaadener Str. 1, 3, 5,
CP2315581 ) 08:56 Weiltenburg (Mietobiekt) <2 50 58,2 58,2 -
Kaadener Strafle 3, Kaadener Str. 1, 3, 5,
CP2315583 |2. OG links, Bad, ! 09:40 | Weienburg (Mietobjekt) 10 50 51,0 56,2 41
Waschbecken, HMB
Kaadener Strafie 3, Kaadener Str. 1, 3, 5,
CP2315584 |2. OG rechts, Bad, " 09:06 | Weilenburg (Mietobjekt) 2 50 55,3 58,9 28
Waschbecken, HMB

Beurteilung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 unter Berlicksichtigung des technischen Manahmewerts der TrinkwV:

Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.

Eine zweite und dritte Nachuntersuchung ist jeweils im Abstand von 3 Monaten durchzufihren.

Wird bei beiden Nachuntersuchungen der technische MaRmahmewert von 100 KBE Legionellen/100ml nicht
berschritten, ist fiir den éffentlichen Betrieb wieder nach einem Jakhr, fiir den gewerblichen Betrieb nach 3 Jahren wieder
eine orientierende Untersuchung durchzufithren.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : SO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (=2 x 0,5 ml): 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Proben, wie erhallen

Der Prifbericht darf ohne schriftliche g des Priiflabors nicht vervielfalligt werden. | Die Prir i sich ieRlich auf die b
Bai der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken wird die MU nicht beriicksichtigl. | Die Akkreditlerung gilt for die Im Profbsricht mit * F




AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weilenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhutte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2304325/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
lhr Zeichen/Bestell-Nr.
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Steinleinsfurt 27, 91781 WeiRenburg

002983-01

Kaadener Strale 2-12, Weilkenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

26.04.2023

26.04.2023

26.04.2023 - 08.05.2023

3

1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)
Untersuchungsergebnis Kaltwasser

. ausgewert. Maximal Zellc!auer
Parameter Legionelien | Ansatz- | Temperatur Temperatur bis
volumen Endtemp.
11731'2(?17_05, DIN EN 1SO DIN DIN
Methode UBA Empt, | 117312019 38404-C4 38404-C4
2018.12* (K23) 1976-12¢ 11976-12
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaltwasserzulauf Kaadener Str, 2-12,
CP2315587 |Boiler 26.04.23 | 09:36 |Weilenburg <2 50 14,1 - -
(Mietobjekt)
Der Prifbericht darf ohne des Prii nicht auszL ise vervielfiltigi werden. | Die Prufergebni { sich ieRlich au dia Proben, wie erhalten.
Bei der g der itét mit den Regelwe tken wird die MU nicht beriickaichtigt. | Die Akkreditierung gilt far dle im Prisfbericht mit * i Pritverfahren.
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Unlersuchungssielle nach Akkrediliert nach
AbfKlarv, DoV §18 BBodSchG §6 Abs, 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
( pAXKs

Messslelle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach 2:;’,‘:;’.‘;.,.,,.&,“5...

§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
GeschafisfOhrer Sparkasss Nornberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Farth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USL-IdNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948
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1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert, . Zeitdauer
Parameter Legionellen Ar?satz— Temperatur T;w:;;r:;l” bis
volumen Endtemp.
IS0
Methode 115;1;25;‘7; S D1|1N73€gcl)1sg) 384Do|4'\fc4 384?1;204
201812 (K23)* :1976-12* 1976124
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum Zeit Probenahmeort
Abgang Kaadener Str. 2-12,
CP2315585 | WW-Bereiter (A) 26.04.23 | 09:32 |WeilRenburg <2 50 57,3 57,3 -
(Mietobjekt)
Riuicklauf Zirkulation Kaadener Str. 2-12,
CP2315586 |(Z) £ 09:34 | WeilRenburg <2 50 52,7 52,7 -
(Mietobjekt)
Kaadener StraBBe 2, Kaadener Str. 2-12,
CP2315588 |2. OG links, Bad, . 09:15 | Weilkenburg <2 50 51,0 56,4 33
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strafle 4, Kaadener Str. 2-12,
CP2315589 |1. OG links, Bad, * 09:53 |WeiRenburg <2 50 54,8 55,8 29
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strafle 4, Kaadener Str. 2-12,
CP2315590 (2. OG rechts, Bad, ' 09:46 | Weillenburg <2 50 51,3 57,6 35
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strale 6, Kaadener Str. 2-12,
CP2315591 |2. OG links, Bad, = 10:02 | Weillenburg <2 50 53,3 57.8 31
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strale 6, Kaadener Str. 2-12,
CP2315592 | 2. OG rechts, Bad, - 09:58 | Weillenburg <2 50 51,2 57,7 37
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strafle 8, Kaadener Str. 2-12,
CP2315593 |2. OG links, Bad, " 10:07 |Weilkenburg <2 50 52,6 53,3 18
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strale 8, Kaadener Str. 2-12,
CP2315594 | 2. OG rechts, Bad, " 10:11 | WeiRenburg 2 50 52,7 56,3 44
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StrafRe 10, Kaadener Str. 2-12,
CP2315595 |2. OG links, Bad, " 09:20 |Weillenburg 2 50 46,8 58,4 35
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strafie 10, Kaadener Str. 2-12,
CP2315596 (2. OG rechts, Bad, ! 10:16 |WeiRenburg 2 50 48,2 52,8 43
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strafle 12, Kaadener Str. 2-12,
CP2315597 |2. OG rechts, Bad, ? 10:26 | Weilenburg <2 50 38,2 47,2 >120
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strafle 12, Kaadener Str. 2-12,
CP2315598 |1.0G rechts, Bad, * 10:40 | Weilenburg 10 50 475 53,9 40
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 unter Berlicksichtigung des technischen MaRnahmewerts der TrinkwV:

Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.

Eine zweite und dritte Nachuntersuchung ist jeweils im Abstand von 3 Monaten durchzufiihren.

Wird bei beiden Nachuntersuchungen der technische MaBmahmewert von 100 KBE Legionellen/100ml nicht
uberschritten, ist fir den 6ffentlichen Betrieb wieder nach einem Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb nach 3 Jahren wieder
eine orientierende Untersuchung durchzufihren.

Der Priifberichl darf ohne schrifliiche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. [ Die Prii sich ieRlich auf die Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformitat mit den Regelwerken wird die MU nicht bercksichtigt. | Die Akk(edmerung gull fr die im Prifbericht mit * i Prufverfahren
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Ausgewertetes Ansatzvolumen:
50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B
Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.
Anlage:
- Probenahmeprotokoll
Analytik Institut RjpesfET MR, Ansbach, den 08.05.2023
Der icht darf chne iftli i desF nicht igl werden | Die Prir { sich ieflich auf dia angegebenen Proben, wie erhalten
Bel der g der itat mit den Reg wird die MU mcm befﬂckswhngl |D|eAkkredilIerung gilt f0r die im Pritfbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 81522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 WeiBenburg

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH

Laborstandort Ansbach

Ziegelhitte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2213399/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Kaadener StraBe 7/9/11, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

05.12.2022

05.12.2022

05.12.2022 - 19.12.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. Maximal Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Temperatur bis
volumen P Endtemp.
11731|:§oo17-05' DINENISO | 1\ 384044 | DIN 38404-Ca
Methode UBAEmpt. | 117312019 1976-12* 1976-12*
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml| ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Kaadener Str. 7/9/11,
CP2251693 |(A) 05.12.22|10:25]91781 WeiBenburg <2 50 55,8 55,8 =
(Mietobjekt)
Riicklauf Zirkulation Kaadener Str. 7/9/11,
CP2251694 |(2) " 10:23 91781 WeiBenburg <2 50 53,8 53,8
(Mietobjekt)

Der Priifbericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Prilabore nicht auszugsweise verviell4lligt werden. | Die Prafergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben, wie erhallen
Bei der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken wird die MU nicht berlicksichtigt. ) Die Akkreditierung gilt for die im Profbericht mit * gekennzsichneten Prifverfahren

Zugelassen nach
AbfKliarv, Duv

Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BImSchv

Geschéftsfuhrer
Arlhur Hofmann

Untersuchungsstelle nach
§18 BBodSchG

Untersuchungsslelle nach
§15 Abs. 4 TrinkwV

Sparkasse NOmberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Untersuchungssielle nach
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Akkredillert nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77

SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

(( DAKKS

Deulsche

Akkreditierungsstelle

D-PL-14501-01-00

Amtsgericht Farth
HRB 17262

USt.-IdNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948
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Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellien Ansatz- Temperatur Tyr:X;Ta?Lr bis
volumen P Endtemp.
11731[2(?1705- DINENISO | 1y 384044 | DIN 38404-G4
Methode UBAEmpr, | 117312019 | 7 oo A976-12°
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml mi °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaadener Str. 7, 2.0G Kaadener Str. 7/9/11,
CP2251695 |links, Bad, 05.12.22|11:32 |91781 WeiBenburg <2 50 57,5 59,8 24
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Str. 9, 2.0G Kaadener Sir. 7/9/11,
CP2251696 |links, Bad, ! 11:38 | 91781 WeiBenburg <2 50 55,4 61,3 26
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Str. 11, 2.0G Kaadener Str. 7/9/11,
CP2251697 |rechts, Bad, " 11:48 | 91781 WeiBenburg <2 50 58,0 60,4 25
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fur den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

W/I%titut ietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prifbericht darf ohne schriftliche Genahmi des Priiflabors nicht ise vervielfslligt werden | Die Prife i i slch ie@lich auf die Proben, wie erhalten
Bei der g der itdt mit den wird die MU nicht berOcksichtigt. | Die Akkreditierung gilt fur die Im Priifbericht mit * gekennzeichneten Prisfverfahren.




AIR

ANALYTIK
Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach
Analytik Institut Rietzler GmbH
WG-Eigenheim WeiBenburg Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhiitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 Wei3enburg

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de

www.rietzle

PRUFBERICHT CB2211942/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber: WG-Eigenheim WeiBenburg

Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort: Kaadener StraBe 7, 9, 11, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 27.10.2022

Probeneingangsdatum: 27.11.2022

Prifzeitraum: 27.11.2022 - 06.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

r-analytik.de

ausgewerl. " Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur Tzﬂr:;;;hr bis
volumen Endiemp.
I1SO
P as.| DINENISO DIN DIN
Methode ”G%fg;;?s' 17312019 | 38404-C4 | 38404-C4
2018-12* {K23) :11976-12* 11976-12*
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Kaadener Str. 7, 9, 11,
CP2244474 | WW-Bereiter (A) 27.10.22| 09:42 |91781 WeiBenburg <2 50 58,8 58,8
(Mietobjekt)
Ricklauf Zirkulation Kaadener Str. 7, 9, 11,
CP2244475 |(2) 09:45 |91781 WeiBenburg <2 50 56,9 56,9 -
(Mietobjekt)
Der Prufbericht darf ohre sciviftliche G des Prifl richt ise vervielfafiigt werden. | Die Prif sich ieflich auf die ang Proben, wie erhallen
Bei der B g der K itat mit den Regel wird die MU nicht beriicksichligt | Die Akkreditisrung gilt or die im Prifbericht mit * gekennzei Profvar
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditiert nach

AbfKl&ry, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Allholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach
§15 Abs. 4 TrinkwV

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Gewerbebank Ansbach
[BAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Geschaftsfohrer
Arlhur Hofmann

Sparkasse NOomberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

{( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14501-01-00

Amtsgericht Forth

HRB 17262

USt.-ldNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51848
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ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211942/EIGWEIC1-kh
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. : Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur TQA:;;:;TLr bis
volumen Endtemp.
ISO
) | DINENISO DIN DIN
Methode 11Sgkzg;7'?5' 17312019 | 38404-C4 38404-C4
ol 12". (K23)* 1976-12* 1976-12*
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaadener StraBe 7, Kaadener Str. 7, 9, 11,
CP2244477 | 2. OG rechts, Bad, 27.10.22( 12:27 | 91781 WeiBenburg <2 50 52,5 56,8 30
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 9, Kaadener Str. 7, 9, 11,
CP2244479 | 2. OG rechts, Bad, " 09:50 | 91781 WeiBenburg <2 50 54,7 58,2 41
Waschbecken, HMB (Mietobijekt)
Kaadener StraBe 11, Kaadener Str. 7, 9, 11,
CP2244480 | 2. OG links, Bad, ! 09:57 | 91781 WeiBenburg <2 50 54,3 57,2 29
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50mi : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analyfk Institut Ri

zler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022

ppa. Roland Auernheimer
Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleiter -

Der Priifbericht darf ohne schriftliche i des Py nicht ise verviellaitigt werden. | Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die angegebenen Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformital mil den Regatwerken wird die MU nicht ichtigl. | Die Ak itierung gilt fur die im Py icht mit * i Prij




AIR

ANALYTIK

Analylik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhlitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 WeiBenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhutte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2213400/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Priifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Kaadener StraBe 13/15/17, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

05.12.2022

05.12.2022

05.12.2022 - 19.12.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. ; Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Tg:;g:ﬁ?:" bis
volumen Endtemp.
11731@(?17—05- DINENISO | 1\ 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBA Empt. ”7;1220,‘9 1976-12" 1976-12*
2018-12* k23
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr, Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Kaadener Str. 13/15/17,
CP2251698 |(A) 05.12.22|10:33|91781 WeiBenburg <2 50 58,0 58,0 E
(Mietobjekt)
Riicklauf Zirkulation Kaadener Str. 13/15/17,
CP2251699 |(2) 10:35|91781 WeiBenburg <2 50 56,0 56,0 =
(Mietobjekt)
Der Pritfberichl darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfdlligt werden. | Die Pruferg: beziehen sich htiefilich auf die Proben, wie erhallen.
Bei der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkreditierung gilt fGr die im Prifbericht mil * i Prufverfahren

Geschaftsfuhrer
Arlhur Hofmann

Untersuchungsstelle nach

Untersuchungsslelle nach

Zugelassen nach

AbfKlary, Duv §18 BBodSchG
Messslelle nach

§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV

Sparkasse NOrnberg
{BAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Akkreditierl nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Untersuchungsstelle hach
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

(( Deutsche
Akreditierungsstelle
D-PL-14501-01-00

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Amtsgerichl Furth

HRB 17262

USt.-ldNr. DE238074111
Steusr-Nr. 218/121/51848
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ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2213400/EIGWEIC1-cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Tgnr:xg:z:_" bis
volumen P Endiemp.
11731I;30017<>5- DINENISO | 1 38404-C4 | DIN 384044
Methode UBAEmpr | 117872019 1976-12" 1976-12*
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100m! ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaadener Str. 13, 3.0G Kaadener Str. 13/15/17,
CP2251700 (links, Bad, 05.12.22(12:17 91781 WeiBenburg <2 50 52,1 60,8 34
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Str. 13, 3.0G Kaadener Str. 13/15/17,
CP2251701 |rechts, Bad, 12:08191781 WeiBenburg <2 50 52,8 61,0 26
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Str. 15, 3.0G Kaadener Str. 13/15/17,
CP2251702 |rechts, Bad, " 13:42 (91781 WeiBenburg <2 50 46,4 53,9 39
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1SO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B

iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Wﬂtut jetzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prifbericht darf ohne iftliche Ge

des Prii

nicht

ieRlich auf die

ise vervielfilligt werden | Die F

beziehen sich

Bei der Bewertung der Konformitst mit den Regelwerken wird die MU nicht berlicksichtigt | Die Akkredilierung gilt f0r die im Prisfberichi mit * gekennzeichneten Priifverfahren

Proben, wie erhalten.




AIR

| ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhitte 3 | 91522 Ansbach
Analytik Institut Rietzler GmbH

WG-Eigenheim WeiBenburg Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 WeiBenbur
9 Telefon 0981 97 25 77-20

Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211943/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber: WG-Eigenheim WeiBenburg

Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort: Kaadener StraBe 13, 15, 17, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 27.10.2022

Probeneingangsdatum: 27.11.2022

Prufzeitraum: 27.11.2022 - 06.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblait W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. . Zeitdauer
. Maximal X
Parameter Legionellen Ansalz- Temperatur T bis
emperatur
volumen Endtemp.
11731l_§g17_05, DIN EN I1SO DIN DIN
Methode UBAEmpi, | 117312018 [ 3840404 38404-C4
2018-12" (K23) 1976-12 11976-12
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Kaadener Str. 13, 15, 17,
CP2244482 | (A) 27.10.22| 10:03 (91871 WeiBenburg <2 50 61,8 61,8 -
(Mietobjekt)
Ricklauf Zirkulation Kaadener Str. 13, 15, 17,
CP2244483 |(2) " 10:04 {91871 WeiBenburg <2 50 57,5 57,5
(Mietobjekt)
Der Prifbericht darf ohne ifili himi des Prii nichl ise vervisifaltigl werden. | Die F isse beziehen sich ieBlich auf die b Proben, wie erhallen.
Bei der Bewartung der Konformiléit mil den Regelwerken wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkreditierung gilt far die im Priifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren.
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditierl nach
AbfKHarV, DOV §18 BBodSchG 6 Abs. 6 der Altholzverordnun DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
s o (( AKKS

Messstelle nach Unlersuchungsslelle nach Zugelassen nach 2:::3:':fenmpsmnz

§29b BImSchG, §42 BimSchv §15 Abs, 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
Geschafisfihrer Sparkasse Nurnberg Gewerbebank Ansbach Amltsgericht Flrth
Arlhur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262

SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt.-IdNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948



AIR

) ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211943/EIGWEIC1-kh
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert, . Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur TMaX|mal bis
emperatur
volumen Endtemp.
"731"_5,_(?17 o5:| DINENISO DIN DIN
Methode UBA Em 'f | 117312019 38404-C4 38404-C4
201 8_12”.' (K23)* :1976-12* :1976-12°
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaadener StraBe 15, Kaadener Str. 13, 15, 17,
CP2244486 | 3. OG links, Bad, 27.10.22| 10:11 (91871 WeiBenburg <2 50 52,9 61,8 30
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 17, Kaadener Str. 13, 15, 17,
CP2244488 | 3. OG links, Bad, ! 13:11 | 91871 WeiBenburg <2 50 48,8 60,1 41
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener Strafle 17, Kaadener Str. 13, 15, 17,
CP2244489 | 3. OG rechts, Bad, ! 10:19 [91871 WeiBenburg <2 50 51,7 60,8 21
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,56 ml) : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokol!

Analyfik Institut Rigtzler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022
ppa. Roland Auernheimer

Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleiter -

Oer Prifbericht darf ohna schriftiiche Genehmigung des Pruflabors nicht auszugsweise vervielf4itigt werden | Die P { sich auf die Proben, wie erhalten.
Bei der Bewerlung der Konformilét mit den Regelwerken wird die MU nicht berdcksichligt. | Die Akkreditierung gilt fr die im Priifbericht mit * ; i




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Herr Dill
Steinleinsfurt 27

91781 WeiBenburg

PRUFBERICHT CB2212114/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Ihr Zeichen/Bestell-

Probenahmeort:
Probenehmer:

Nr.:

Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:

Prifzeitraum:
Gesamtseitenzanhl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Kaadener StraBle 19, 21, WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

07.11.2022
07.11.2022

07.11.2022 - 18.11.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhltte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperalur Tg/l:;;r;?:" bis
volumen Endlemp.
1S0
. | DINENISO DIN DIN
Methode ”ngzg;r'?s' 117312019 38404-C4 38404-C4
2015_12”.' (K23)* :1976-12* 197612
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter (A) Kaadener StrafBe
CP2245840 07.11.22 | 12:13 |19, 21, WeiBenburg <2 50 59,0 59,0
(Mietobjekt)
Ricklauf Zirkulation (2) Kaadener StraBe
CP2245841 " 12:11 |19, 21, WeiBenburg <2 50 57,4 57,4 %
(Mietobjekt)

Der Priifbericht darf ohne schriflliche hmi sich
Bei der Bewertung der Konformitét mit den Regetwerken wird die MU nicht berlicksichtigt, | Die Akkreditierung gilt far die im Priifbericht mit * gekennzeichneten Prufverfahren.

Zugelassen nach
AbfKlarV, DoV

Messstelle nach
§28b BImSchG, §42 BimSchv

GeschafisfOhrer
Arthur Hofmann

des P nicht

Untersuchungsstelle nach
§18 BBodSchG

Untersuchungsstelle nach
§15 Abs. 4 TrinkwV

Sparkasse Nurnberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33

SWIFT-BIC:

SSKNDE77XXX

ise vervielldlligl werden. | Die F

Untersuchungsstelle nach
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Akkreditierl nach

ieBlich auf die

DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

{( pAKKS

Proben, wie erhallen.

Deulsche
Akkreditlerungsstelle
D-PL-14501-01-00

Amtsgericht Furth

HRB 17262

USL-IdNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948




‘AIR

¢ ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2212114/EIGWEIC1-kh |
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur T;\Ar:;érrr;:" bis
volumen Endlemp.
11731'28’1705, DIN EN 1SO DIN DIN
Methode UBAEmpt, | 117312019 | 38404-C4 38404-C4
201815 (K23)* 497612 | 1976-12°
Einheit KBE/100mI ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaadener StraBe 19, 4. OG Kaadener StraBe
CP2245842 |links, Bad, Badewanne, 07.11.22 | 12:22 |19, 21, WeiBenburg <2 50 33,0 57,1 40
HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 19, 4. OG Kaadener StraBe
CP2245843 |rechts, Bad, " 12:26 |19, 21, WeiBenburg <2 50 50,0 57,3 26
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 21, 4. OG Kaadener StraBe
CP2245844 |rechts, Bad, ! 12:32 |19, 21, WeiBenburg <2 50 37,8 56,2 36
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1SO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfilllt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Andlytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prufbericht darf ohne schrifiliche i des Priiflab

nicht

ise vervielfalligt werden. | Die Pri

sich ieflich auf die

Bei der Bewerlung der Konformital mit den Regelwerken wird die MU nicht beriicksichtigt. | Die Akkreditisrung gilt fur die im F ichl mit *

Proben, wie erhalten




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhlitte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim WeiBenburg
Herr Dill

Steinleinsfurt 27

91781 WeiBenburg

PRUFBERICHT CB2211944/EIGWEIC1-kh

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhutte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

Auftraggeber: WG-Eigenheim WeiBenburg

Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort: Kaadener Strafe 23, 25, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 27.10.2022

Probeneingangsdatum: 27.11.2022

Prufzeitraum: 27.11.2022 - 06.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

. ausgewerl. Maximal Zelld.auer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T bis
emperatur
volumen Endiemp.
"735817_05_ DIN EN ISO DIN DIN
Methode UBAEmpl | 117312019 | 38404-G4 38404-G4
0181 (K23)* 1976-12° 1976-12"
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Kaadener Str. 23, 25,
CP2244496 |(A) 27.10.22| 10:47 | 91781 WeiBenburg <2 50 53,9 53,9
(Mietobjekt)
Riicklauf Zirkulation (2) Kaadener Str. 23, 25,
CP2244497 " 10:46 | 91781 WeiBenburg <2 50 53,3 53,3 -
(Mietobjekt)
Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielldlligl werden. | Die Pri) isse beziehen sich ieRlich euf die Proben, wie erhallen,
Bei der g der K ital mit den R wird die MU nicht ichtigt | Die Al iierung gill fur die im Pri mit * i Pratverfahren.
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Unfersuchungsstelle nach Akkreditlert nach
AbfKlarv, DoV §18 BBodSchG 6 Abs. 6 der Altholzverordnul DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
s " {( pAKKsS
Messstelle nach Untersuchungsstelle nach Zugetassen nach :ff,ﬂ';,,u,.,,,.d,!
§29b BImSchG, §42 BimSchV §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
Geschaftsfohrer Sparkasse Nomberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Farth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt.-IdNr. DE238074111

Sleuer-Nr. 2168/121/51848



AIR

. ANALYTIK

Seite 2 von 2 CB2211944/EIGWEIC1-kh

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. ; Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur TMammaI bis
emperatur
volumen Endtemp.
1SO
; | DINENISO DIN DIN
Methode 116381A2£r1n7-[(15. 117312019 38404-C4 38404-C4
201 &12",' (K23)* :1976-12* :1976-12°
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort

Kaadener StraBe 23, 2. Kaadener Str. 23, 25,

CP2244498 | OG links, Bad, 27.10.22| 11:44 |91781 WeiBenburg <2 50 30,0 58,2 50
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 23, 2, Kaadener Str. 23, 25,

CP2244499 | OG rechts, Bad, " 11:56 (91781 WeiBenburg <2 50 42,1 58,,9 43
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 25, 3. Kaadener Str. 23, 25,

CP2244500 | OG links, Bad, ! 11:50 |91781 WeiBenburg <2 50 42,6 59,5 35
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 25, 3. Kaadener Str. 23, 25,

CP2244501 | OG rechts, Bad, ! 10:53 | 91781 WeiBenburg <2 50 50,6 53,5 23
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben hres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B

iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Anal

itut Rietzler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prifbericht darf ohne schrifliche g de:
Bei der Bawertung der Konformnsi mll den Regelwerken wird dis MU nicht beriicksichligt. | Die Akkreditisrung gill fir die im Prifbericht mit * gekennzeichnaten Prijfverfahren,

nicht

ise vervielfaltigt werden. | Die Profergebnisse beziehen sich ausschilaflich auf die angegebenen Proben, wie erhallen




AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhttte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim WeiBenburg
Herr Dill

Steinleinsfurt 27

91781 WeiBenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhutte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211936/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
lhr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

WG-Eigenheim WeiBenburg
Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Kaadener StraBe 27, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

27.10.2022

27.10.2022

27.10.2022 - 06.11.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert, . Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Tzﬂr::;r:;?:" bis
volumen Endtemp.
SO
. nc.| DINENISO DIN DIN
Methode 116351\'2!2;\7 [0 % t7at2019 | 384044 38404-C4
2018_1;' (K23)* 1976-12* 11976-12*
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter (A) Kaadener Str, 27,
CP2244502 27.10.22| 11:11 |91781 WeiBenburg <2 50 60,2 60,2 -
(Mietobjekt)
Ricklauf Zirkulation (2) Kaadener Str. 27,
CP2244503 11:12 | 91781 WeiBenburg <2 50 58,5 58,5 ]
(Mietobjekt)
Der Priifbericht darf ohne schrifttiche Genehmigung.des Prufiabors nicht auszugsweise vervielf4lligl werden. | Die Prifergebnisse bezi sich " RBlich auf d[e geben: Proben, wie erhalten,

Bei der B g der K

Zugelassen nach
AbfKIarV, DoV

Messstelle nach
§29b BImSchG, §42 BImSchv

itél mit den R

Untersuchungsstelle nach
§18 BBodSchG

Untersuchungsslelle nach
§15 Abs. 4 TrinkwV

wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkreditierung gilt far die im Prifberichl mit *

Akkreditierl nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Untersuchungsstelle nach
§6 Abs. 6 der Aitholzverordnung

({ pAKKS
Deutsche
Ahkredillerungssielle
D-PL-14501-01-00

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

Geschaftsfuhrer
Arthur Hofmann

Sparkasse Nurnberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Amisgericht Forth

HRB 17262

USt.-IdNr. DE238074111
Sleuer-Nr. 218/121/51948



AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211936/EIGWEIC1-kh
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperatur Tgﬂr:;;r;?:]r bis
volumen Endiemp.
1SO
) | DNENISO DIN DIN
Methode 116f3k2£;17'?5' 117312019 | 38404-C4 38404-C4
2018 1o (K23)* 1976-12° | 1197612
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Kaadener StrafBe 27, 7. Kaadener Str. 27,
CP2244504 | OG links, Bad, 27.10.22| 11:19 |91781 WeiBenburg <2 50 41,9 59,4 28
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 27, 7. Kaadener Str. 27,
CP2244505 [OG links-mitte, Bad, " 12:37 | 91781 WeiBenburg 4 50 57,7 61,0 20
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 27, 7, Kaadener Str. 27,
CP2244506 (OG rechts, Bad, ! 11:24 {91781 WeiBenburg <2 50 53,3 59,3 27
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Kaadener StraBe 27, 7. Kaadener Str. 27,
CP2244507 | OG mitte-rechts, Bad, " 12:42 (91781 WeiBenburg <2 50 53,4 60,3 31
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV;

Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analyftik Institut Riglzler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022

ppa. Roland Auernheimer

Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleiter -
Der Prifbericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfdlligt werden | Die Pri isse bezi sich ieBlich auf die b Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformit4t mit den Regelwerken wird die MU nicht ichligt. | Die ilierung gilt fiir die im Py icht mit * i Prii




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 Weif3enburg

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de

www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211979/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBRenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Rothenburger StraBe 7, 9,11, WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 03.11.2022

Probeneingangsdatum: 04.11.2022

Priizeitraum; 04.11.2022 - 14.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. Maxi Zeitdauer
’ aximal 1
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T bis
emperatur
volumen Endtemp.
11781',2(?17_05_ DIN EN ISO DIN DIN
Methode UBAEmgr, | 117312019 38404-C4 38404-C4
2018-12¢ (K23) :1976-12 11976-12
Einheit KBE/100ml Il °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter (A) Rothenburger StraBe
ICP2245276 03.11.22| 08:57 |7, 9,11, WeiBenburg <2 50 63,3 63,3 n
(Mietobjekt)
Der Prilfberichl darf ohne schrifiliche Genehmigung des Prillabors nicht auszugsweise verviellslligl werden. | Die Prifergebni iehen sich hlieBlich auf die Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformitat mit den Regetwerken wird die MU nichl beriicksichtigt | Die Akkreditierung gilt far die im Profbericht mil ¢ i )
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkrediliert nach
AbfKlarv, Duv §18 BBodSchG 6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/NEC 17025:2018-03 A
S (( DAKKsS
Messstelle nach Unlersuchungsstelle nach Zugelassen nach gﬂ'ﬁﬁ';.,.,,wmn,
§29b BImSchG, §42 BimSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
Geschafisfuhrer Sparkasse Namberg Gewerbebank Ansbach Amtiagericht FOrth
Arihur Hofmann {BAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USL-IdNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948



AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211979/EIGWEIC1-kh
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert, . Zeitdau
Parameter Legionellen Ar?satz- Temperatur TMaxlma:I etI;jis y
volumen emperatur Endtemp.
1ISO
Methode 116%?@;;’?5; 32@3?2(;18: 3840(;204 383204
201815+ (K23)* 1976-12* 11976-12*
Einheit KBE/100m! ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Riicklauf Zirkulation (Z) Rothenburger StraBe
CP2245277 03.11.22/08:53|7, 9,11, WeiBenburg <2 50 59,3 59,3 -
(Mietobjekt)
Rothenburger StraBe 7, Rothenburger StraBe
ICP2245278|5.0G links, Bad, ! 08:4317, 9,11, WeiBenburg <2 50 58,8 61,8 25
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger StraBe 7, Rothenburger StraBe
(CP2245279|5.0G rechts, Bad, " 08:38]7, 9,11, WeiBBenburg <2 50 39,0 58,0 47
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger StraBe 9, Rothenburger StraRe
ICP2245280|5.0G links, Bad, ! 09:1817, 9,11, WeiBenburg <2 50 36,4 61.1 33
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger StraBe 9, Rothenburger StraBe
ICP22452815.0G rechts, Bad, " 09:22 (7, 9,11, WeiBenburg 32 50 36,5 62,0 114
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger StraBe 11, Rothenburger StraBe
ICP2245282|5.0G links, Bad, " 09:06 (7,9 ,11, Wei3enburg <2 50 29,3 63,0 31
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger StraBe 11, Rothenburger StraBe
ICP2245283|5.0G rechts, Bad, ! 09:1117,9,11, WeiBenburg <2 50 57,3 63,2 18
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Abgang WW-Bereiter (A) Rothenburger StraBe
ICP2245519 | Boiler 2 " 08:56|7, 9,11, Wei3enburg <2 50 62,8 62,8 -
(Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den éffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfilllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Anglytik Institut fietzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prifbericht darf ohne iftliche G i des Prufl nichl ise vervielldlligl werden. | Die Pri isse bezi sich ieflich auf die Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformil3l mit den Regetwerken wird die MU nicht berticksichtigt | Die Akkreditierung gilt fur die im P icht mit * i f T




AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach
Analytik Institut Rietzler GmbH

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 WeiBenbur
9 Telefon 0981 97 25 77-20

Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211980/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschatft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Rothenburger StraBe 16, WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 03.11.2022

Probeneingangsdatum: 04.11.2022

Prufzeitraum: 04.11.2022 - 14.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. . Zeitdauer
X Maximal i
Parameter Legionellen | Ansatz- | Temperalur bis
Temperatur
volumen Endtemp.
11731I,Szg)17_05 DIN EN ISO DIN DIN
Methode UBAEmpt | 17312019 | 38404-C4 38404-C4
2018-12* {K23) :1976-12 11976-12
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Rothenburger StraBe 16
CP2245284 [ (A) 03.11.22] 09:47 | WeiBenburg <2 50 58,8 58,8
(Mietobjekt)
Der Pritiibericht darf ohne schrifttiche i des Pra nicht ise vervielfalligl werden. | Die Priifergebnisse banehen sich ausschlle!!llch auf die angegsbenen Proben, wie erhalten,
Bei der Bawertung der Konformita mit den Regetwerken wird die MU nichl berticksichtigt, | Dle Akkreditierung gilt for die im P mit*
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditiert nach
AbfKiarv, Dov §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Allholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
(( pAKKS
Messsielle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach ":“,L’;":.,“,.s,,.g..,
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
Geschaftsfohrer Sparkasse Numberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Forth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7666 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USL.-1dNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948



AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211980/EIGWEIC1-kh
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
. ausgewert. Maximal Zeitd.auer
Parameter Legionellen | Ansatz- Temperatur Temperalur bis
volumen Endtemp.
1SO
) .| DNENISO DIN DIN
Methode ”Gg,fg:;s' 117312019 38404-C4 38404-C4
2018.10¢ (K23)* :1976-12° 1976-12*
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Riicklauf Zirkulation Rothenburger StraBe 16
ICP2245285|(Z) 03.11.22(09:50 | WeiBenburg <2 50 57,1 57,1 -
(Mietobjekt)
7.0G links, Wohnung Rothenburger StraBe 16
CP2245289 36, Bad, Waschbecken, " 10:00| WeiBenburg <2 50 52,5 57,9 42
HMB (Mietobjekt)
7.0G rechts, Wohnung Rothenburger StraBe 16
ICP2245290 | 40, Bad, Waschbecken, o 10:07 | WeiBenburg <2 50 55,2 58,5 21
HMB (Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Angiytik Institut Bfetzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der icht darf ohne iftliche Genehmi des Priy nicht ise vervielfdiligl werden. | Die Prife isge bezi sich hlieBlich auf die Praben, wie erhalten
Bsi der g der K ital mit den R wird die MU nicht beracksichtigt. | Die Akkreditisrung gilt fGr die (m P icht mit * gekennzei Profy




‘ AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhlitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 WeiBenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhutte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211981/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Rothenburger StraBe 23, 25, WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

03.11.2022

04.11.2022

04.11.2022 - 14.11.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter Legionell al;sgev;lerl. T " Maximal Zeitdauer bis
a e egionellen nsatz- emperatur Temperatur Endtemp.
volumen
150 DIN EN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBA Empl. n 7;‘2'5’0,‘9 1976-12* 1976-127
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit | Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Rothenburger
A StraBe 23, 25
cP2245291 | (A) 03.11.22| 10:21 | Sirabe 23, 25, < 50 60,2 60,2 .
WeiBenburg
(Mietobjekt)
Der Profbericht darf ohrie sciviftliche des Priflabars picht ise vervisitaliigl werden, | Die Prifarg bezighen gich iefYich uf dim g Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformital mit den Reg: wird die MU nicht barlick igt. | Die Akkradili g gill fiir die im Pridbarichl mit * gekennzajchneten Prifvarfahren,
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkrediliert nach
AbiKlary, Dav §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
{{ DAKKS
Messstelle nach Unlersuchungsstelle nach Zugelassen nach fff,ﬁ';.,..,@mn,
§29b BImSchG, §42 BImSchV §15 Abs, 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-13501-01-00

Geschaftsfuhrer
Arlhur Hofmann

Sparkasse Numberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach Amisgericht Farth

[BAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262

SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt.-IdNr. DE238074111
Sleuer-Nr. 218/121/51948



AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211981/EIGWEIC1-kh
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . . .
Parameter Legionellen VZTS::; Temperatur Tgnr::g;?:” Zz:ﬁ:i::ls
11731':20017-05- DINENISO | 1y ag404.c4 | DIN 38404-G4
Methode UBAEmpl, | f17ata0ts 1976-12* 1976-12"
201812 (K23)
Einheit KBE/100ml m! °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr, Bezeichnung Datum | Zeit | Probenahmeort
Riicklauf Zirkulation Rothenburger
CP2245292|(2) 03.11.22| 10:40 | Strabe 23, 25, <2 50 55,3 55,3
WeiBenburg
(Mietobjekt)
Rothenburger StraBe Rothenburger
23, 3. OG links, Bad, ¥ g | StraBe 23, 25,
CP2245293 Waschbecken, HMB 10:28 Weifenburg <2 50 53,9 61,1 29
(Mietobjekt)
Rothenburger StraBe Rothenburger
23, 3. OG rechts, Bad, " »n | StraBBe 23, 25,
ICP2245294 Waschbecken, HMB 10:32 WeiBenburg <2 50 56,4 60,6 4
(Mietobjekt)
Rothenburger StraBe Rothenburger
25, 3. OG links, Bad, i . StraBe 23, 25,
CP2245295 Waschbecken, HMB 15:17 WeiBenburg <2 50 48,4 56,2 25
(Mietobjekt)
Rothenburger StraBe Rothenburger
25, 3. OG rechts, Bad, " . | StraBe 23, 25,
CP2245296 Waschbecken, HMB 10:49 WeiBenburg <2 50 51,9 60,0 27
{Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den éffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen,

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : 1SO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfilllt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Wg;titut ietzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

i. A. Max Mayer

M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prifbericht darf ohne schriftliche

des P

nicht

ise vervielfaliigl werden | Die P

b

ieflich auf die

sich
Bei der Bewertung der Konformitat mit den Regelwerken wird die MU nicht berticksichtigt. | Die Akkreditierung gilt fir die im Pribericht mit * gekennzeichneten Priifverfahren

Proben, wie erhalten




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhitt

Wohnungsgenossenschaft Ei
Herr Dill

Steinleinsfurt 27

91781 WeiBenburg

PRUFBERICHT CB22

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

AIR

ANALYTIK

e 3 | 91522 Ansbach

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhitte 3

91522 Ansbach

genheim eG

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

11984/EIGWEIC1-kh

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Rothenburger StraBe 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

03.11.2022

04.11.2022

04.11.2022 - 14.11.2022

3

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblait W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser
P t Legionel aL)l‘\sgev;/erl. T \ Maximal Zeitdauer bis
arameter egionellen nsaiz- emperalur Temperatur Endtemp.
volumen
1SO
DIN EN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBA Empf, ”7212?1‘9 1976-12* 1976-12*
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Rothenburger
A StraBe 27, 29, 31
(CP2245313 (A) 03.11.22( 11:06 R <2 50 61,0 61,0 %
Rothenburg
(Mietobjekt)
Der Pritfberichl darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nichl auszugsweise vervielféltigl werden. | Die Pri bezishen sich hlieRlich auf die angegeb Proben, wie erhallen,
Bei der g der itét mit den R wird die MU nicht berlicksichtigl. ] Die Akkreditierung gilt far die im Prifbericht mit * i Prif
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditiert nach
AbfKiarv, Dav §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

Messslelle nach
§29b BImSchG, §42 BimSchv

Geschaftsfahrer
Arihur Hofmann

§15 Abs. 4 Trinl

IBAN: DE42
SWIFT-BIC:

Untersuchungsslelle nach

Sparkasse Nurnberg

(( DAKKS

Oeulsche
Akrediitierungsstelle
D-PL-14501-01-00

Zugelassen nach

kwV §3 Laborverordnung

Gewerbebank Ansbach Amtsgerichi Farth
7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt.-ldNr. DE238074111

Steuer-Nr. 218/121/51948
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CB2211984/EIGWEIC1-kh

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

AIR

ANALYTIK

ausgewert. . . N
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Tgﬂn?:g;?:" Zz;ddi:zpt?ls
volumen
11731[20?17-05' DINENISO | b\ 3g404.C4 | DIN 38404-Ca
Methode UBA Empf, 17312019 1976-12* 1976-12*
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Riicklauf Zirkulation Rothenburger
cP2245314|1 (4) 03.11.22 11:02 ggfhzisj;gzg' 3t, <2 50 58,5 58,5 -
(Mietobjekt)
Rothenburger Rothenburger
StraBe 27, 3. 0OG " 44 | StraBe 27, 29, 31,
CP2245315 links, Bad, 11:14 Rothenburg 100 1 47,9 59,0 35
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger Rothenburger
N Strafle 29, 3. OG N .~ | StraBe 27, 29, 31,
ICP2245317 links, Bad, 11:22 Rothenburg <2 50 54,1 57,1 34
Waschbecken, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger Rothenburger
CPo24s31g|Strabe 29, 3. 0G v | 1140 |StraBe 27, 29, 31, <2 50 35,0 58,5 51
rechts, Bad, Rothenburg
Badewanne, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger Rothenburger
StraBe 31, 3. 0G " . StraBe 27, 29, 31,
ICP2245319 links, Bad, 11:30 Rothenburg <2 50 43,5 60.7 32
Badewanne, HMB (Mietobjekt)
Rothenburger Rothenburger
StraBe 31, 3. 0G ,. 4 | StraBe 27, 29, 31,
CP2245320 rechts, Bad, 11:34 Rothenburg <2 50 49,0 60,3 32
Waschbecken (Mietobjekt)
Rucklauf Zirkulation Rothenburger
CP224ssig|? (2) w | 11:04 gg;iiszr';g’ 3 <2 50 57,1 57,1 32
(Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Der Prifbericht darf ohne schrifiliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfalligt werden | Die F
wird die MU nicht beriicksichtigt | Die Akkredllierung gilt for die im P

Bai der g der Kc itat mit den

sich

auf die

Proben, wie erhallen

mit * g
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Angytik Institut Rfetzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Pritfbericht darf ohne schriftiche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfilligl werden | Die F sich ich auf die Proben, wie erhalten,
Bei der g der Konformitét mit den Reg: wird die MU nicht berlicksichtigl. | Die Akkredillerung gift f0r die im Prafbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren.




Analytik Institut Rietzier GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim WeiBenburg

Herr Dill

Steinleinsfurt 27
91781 WeiBenburg

PRUFBERICHT CB2211616/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Priifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

WG-Eigenheim WeiBenburg

Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Steinleinsfurt 6, WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

24.10.2022
24.10.2022

24.10.2022 - 04.11.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach

Ziegelhitte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

p " Legionell auAsgewerl. Maximal Zeitdauer bis
arameiter egionellen nsatz- Temperatur Temperatur Endtemp.
volumen
150 DIN EN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBA Empt 117312019 1976-12¢ 1976-12*
2018-12* (K23
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Steinleinsfurt 6,
CP2243549 . 24.10.22(08:03 \ f . 2 50 52,0 52,0 )
WW-Bereiter (A) 0.2208:0 WeiBenburg (Mietobjekt) <
Riicklauf Steinleinsfurt 6
P2243550 " ;! . | . 2 5 48,7 48,7 #
CP224355 Zirkulation (2) 08:05 WeiBenburg (Mietobjekt) < 0
Der Priifbericht darf chne schrifiliche Genehmigung des Prisflabors nicht auszugsweise vervielfdlligt werden | Die Prafergebnisse beziehen sich ieRlich auf die Praben, wie erhallen.

Bei der Bawerlung der Konformilat mit den Regelwerken wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkredilisrung gilt fiir die im Prufbericht mil * gekennzeichneten Priifve:

Zugelassen nach
AbfKlarV, Duv

Messstelle nach

Geschaftsfuhrer
Arthur Hofmann

§29b BImSchG, §42 BImSchv

Untersuchungsstelle nach

, §18 BBodSchG

Uniersuchungsstelle nach

Sparkasse N

§15 Abs. 4 TrinkwV

Urnberg

Untersuchungsstelle nach
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung

Zugelassen nach
§3 Laborverordnung

IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach

Akkreditiert nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03

IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77

SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

(( DAKKS

rfahren

Deutsche
Akbrediterungssielle
D-PL-14501-01-00

Amtsgericht Forth
HRB 17262

USt.-tdNr. DE238074 111

Steuer-Nr. 218/121/51948
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ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211616/EIGWEIC1-cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . n .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperalur Tg’::;g;?:" Z?Lﬁ:: bis
volumen P-
11731[?.?17-05- DINENISO |y 3g404-G4 | DIN 38404-C4
Methode UBAEmpr, | 117312019 197612 1976-12¢
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
2.0G links, Bad, Steinleinsfurt 6,
CP2243551 |Waschbecken, 24.10.22| 08:27 | WeiBenburg (Mietobjekt) <2 50 35,5 48,3 106
HMB
2.0G mitte, Bad, Steinleinsfurt 6,
CP2243552 |Waschbecken, " 08:10 | WeiBenburg (Mietobjekt) <2 50 32,2 51,4 38
HMB
1.0G rechts, Bad, Steinleinsfurt 6,
CP2243553 |Waschbecken, ! 08:16 | WeiBenburg (Mietobjekt) <2 50 29,7 50,5 58
HMB

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebene Entnahmestelle am Riicklauf Zirkulation wurde nicht korrekt installiert.
Nach Vorgabe des DVGW W551 muss die Entnahme in FlieBrichtug vor der Zirkulationspumpe erfolgen.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV nur eingeschrankt méglich und

geschieht unter Vorbehalt.
Die vollstdndige systemische Belastung kdnnte hoher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jabr, flir den gewerblichen Betrieb im Abstand

von 3 Jahren vorgesehen.
Generell gelten die Vorgaben ihres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokol!
An Ipstitut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prifbericht darf ohne schrifiliche Gi i des P nicht ise vervielfalligt werden | Die Pri ich ieRlich auf die

b Proben, wie erhalten

o d S
Bei der Beweriung der Konformitst mit den Regelwerken wird die MU nicht beriicksichtigt. | Die Akkredilisrung gilt #ir die im Prifbericht mil *

Prifverfahren.




AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhtitle 3 | 91522 Ansbach
Analytik Institut Rietzler GmbH

WG-Eigenheim WeiBenburg Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 WeiBenbur
g Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211606/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber: WG-Eigenheim WeiBenburg
Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort: Steinleinsfurt 8, WeiBenburg {Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 24.10.2022

Probeneingangsdatum: 24.10.2022

Prufzeitraum: 24.10.2022 - 04.11.2022
Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter Legional ali\sgev!vert. T t Maximal Zeitdauer bis
e egionellen nsatz emperatur Temperatur Endtemp.
volumen
IS0 DIN EN ISO
Methode 11731:2017-05; 117312019 DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
UBA Empf. K23 11976-12* 1976-12°
2018-12° (K23)
Einheit KBE/100m| m! °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezsichnung Datum Zeit Probenahmeort
Abgang Steinleinsfurt 8,
CP2243554 | WW-Bereiter (A) |24.10.22 | 08:59 WeiBenburg <2 50 43,3 43,3 -
(Mietobjekt)
Rucklauf Steinleinsfurt 8,
CP2243555 | Zirkulation (2) " 08:44 | WeiBenburg <2 50 42,3 423 -
(Mietobjekt)
Oer Prifbericht darf ohne il i des Prii nichl ise vervielfltigt werden. | Die Priife isse beziehen sich iefilich auf die b Proben, wie erhalten
Beider B g der itél mit den Reg wird die MU nicht berlicksichtigt. | Die Akkreditierung gill far die im Prifbsricht mit * i Prifverfahren.
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditierl nach
AbfKlarv, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
({ DAKKS
Messslelle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach Rffﬂ‘fe,mmug
§29b BImSchG, §42 BimSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung 0-PL-14501-01-00
GeschaftsfOhrer Sparkasse Namberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Farth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt.-IdNr. DE238074111

Sleuer-Nr. 218/121/51848



AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211606/EIGWEIC1-cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . . .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur TeMr:x;r:;?:" Zz:zat:: bis
volumen P P
11731|:§oo1705- DINENISO | 1y ag404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBAEmpr, | 117312019 1976-12¢ 1976-12¢
201812 (K23)
Einheit KBE/100m| ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum Zeit Probenahmeort
2.0G links, Bad, Steinleinsfurt 8,
CP2243556 | Waschbecken, 24.10.22 | 08:38 |WeiBenburg <2 50 41,9 43,3 28
HMB (Mietobjekt)
2.0G rechts, Bad, Steinleinsfurt 8,
CP2243557 |Waschbecken, 08:35 | WeiBenburg <2 50 40,7 43,4 35
HMB (Mietobjekt)

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebene Enthahmestelle am Riicklauf Zirkulation wurde nicht korrekt installiert.
Nach Vorgabe des DVGW W551 muss die Entnahme in FlieBrichtug vor der Zirkulationspumpe erfolgen.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV nur eingeschrénkt méglich und
geschieht unter Vorbehait.
Die vollstandige systemische Belastung kénnte héher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

An Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Prohen, wie erhallen
Prufverfahren.

Der Prifbericht darf chne ifli i des P nichl ise vervielfdtigl werden. | Die Pri sich iefilich auf die
Bei der Bewertung der Konformllm mit den Regefwerken wird die MU nicht berdcksichtigt | Die Akkredmerung gill fur die im F ichl mit * i




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiite 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim WeiBenburg
Herr Dill

Steinleinsfurt 27

91781 WeiB3enburg

PRUFBERICHT CB2211610/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
lhr Zeichen/Bestell-Nr.
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

WG-Eigenheim WeiBenburg
Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Steinleinsfurt 10, WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

24.10.2022

24.10.2022

24.10.2022 - 04.11.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

AR

| ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhutte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

\ ausgewert, Maximal Zeitdauer bis
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Temperatur Endtemp
volumen '
IS0 DIN EN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBAEmpi, | 17812019 1976-12" 1976-12*
2018-12* (K29)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Steinleinsfurt 10,
CP2243558 |WW-Bereiter (A) |24.10.22 | 09:05 WeiBenburg <2 50 59,7 59,7 .
(Mietobjekt)
Riicklauf Steinleinsfurt 10,
CP2243559 |Zirkulation (Z) 09:07 |WeiBenburg <2 50 56,2 56,2 -
(Mietobjekt)
Der Prifberichl darf ohne schriflliche igung des Prii nicht ise verviellslligl werden. | Die Pri isse bezi sich ieflich auf die Proben, wie erhallen
Bei der B g der itét mit den Reg wird die MU nicht berlicksichligt. | Die Akkreditierung gilt fOr die im F mit i

Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditiert nach

AbfKiary, Dav §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 (( DAKKS

Messstelle hach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach Zﬂﬁﬁu'.mmnu-

§26b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00

Geschaftsfihrer
Arthur Hofmann

Sparkasse Nomberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

Amtsgericht Furth

HRB 17262

USt-ldNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948



AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211610/EIGWEIC1-¢cn

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

) ausgewert. Maximal Zeitdauer bis
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Temperatur Endtemp
volumen *
11731%87—05- DINENISO | b\ 38404-G4 | DIN 38404-G4
Methode UBA Empf 17312019 1976-12* 1976-12*
2018-12" (K23)
Einheit KBE/100m| ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Steinleinsfurt 10, Steinleinsfurt 10,
2.0G rechts, Bad WeiBenburg
4 i ' 124.10.22 12 . . 2 50 51, s

CP2243560 Waschbecken, 10 09 (Mietobjekt) < 8 59.7 80

HMB

Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den éffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

An Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Oer Prisfberichi darf ohne iftli i des P nicht ise vervielfditigt werden. | Die F isse bezi sich ausschlieflich auf die b Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformil2t mit den Regelwerken wird die MU nicht berlcksichtigt. | Die Akkreditierung gilt fitr die im P icht mit * i Prifverfahren.




AIR

ANALYTIK

Analylik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG

Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 WeiBenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhtte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2213397/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:
Auftraggeber Adresse:
lhr Zeichen/Bestell-Nr.:
Probenahmeort:
Probenehmer:
Probenahmedatum:
Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:
Gesamtseitenzahl:

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

002983-01

Steinleinsfurt 10, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Frau Tremel (AIR)

05.12.2022

05.12.2022

05.12.2022 - 19.12.2022

2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. . Zeildauer
. Maximal .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T bis
emperatur
volumen Endtemp.
150 DIN EN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBA Empf. “72150'19 1976127 1976-12"
2018-127 (K23)
Einheit KBE/100m! ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezelchnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Steinleinsfurt 10,
CP2251681 |(A) 05.12.22107:52 [91781 WeiBenburg <2 50 52,7 57,7 -
(Mietobjekt)
Der Priifbericht darf ohne schriftiiche des Prii nicht ise vervielfélligt werden. | Die F isse beziehen sich ieflich auf die b Proben, wie erhalten.
Bei der B g der il&t mit den R wird die MU nicht berlcksichtigt. | Die Akkreditierung gitt for die im Prifberichi mit * gekennzeichneten Prtifverfahren
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkredilierl nach
AbfKlarV, DoV §18 BBodSchG 6 Abs_ 6 der Aitholzverordnun: DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
y ° (( pAKKS
Messstelle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach K fﬂ',ﬂ.fm..wmne
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00

Geschaftsfohrer
Arthur Hofmann

Sparkasse NOrnberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach Amtsgericht Forth

{BAN: DE25 7666 0060 0000 1415 77 HRB 17262

SWIFT-BIC. GENODEF1ANS USt-I1dNr. DE238074111
Steuer-Nr. 218/121/51948




AIR

| ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2213397/EIGWEIC1-cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T;\An?x::::" bis
volumen P Endtemp.
117a1|:20017-05- DINENISO | 1y 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode UBAEmpr, | 117312019 11976-12* 1976-92¢
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100mI ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Riicklauf Zirkulation Steinleinsfurt 10,
CP2251682 |(Z) 05.12.22|07:51 | 91781 WeiBenburg <2 50 54,5 54,5 -
(Mietobjekt)
Steinleinsfurt 10, Steinleinsfurt 10,
CP2251683 [2.0G links, Bad, E 14:30191781 WeiBenburg <2 50 50,2 56,0 44
Waschbecken, HMB {Mietobjekt)

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.

Nachuntersuchungen sind fiir den &ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand

von 3 Jahren vorgesehen.
Generell gelten die Vorgaben lhres Gesundheitsamtes.
Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B

1ml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

W/I;‘titut ietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

sich

ich auf die b Proben, wie arhalten

Der Prufbericht darf ohne schriftliche G i des Pril nicht ise vervielfiltigt werden | Die P

Bei der g der K il4t mit den R wird die MU nicht berlcksichtigt. | Die Akkreditierung gill [ar die im Prufbaricht mit * gekennzeichneten Prifverfahren




AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach
Analytik Institut Rietzler GmbH

WG-Eigenheim WeiBenburg Laborstandort Ansbach
Herr Dill Ziegelhiitte 3
Steinleinsfurt 27 91522 Ansbach

91781 WeiBenbur
9 Telefon 0981 97 25 77-20

Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRUFBERICHT CB2211611/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber: WG-Eigenheim WeiBenburg

Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort: Steinleinsfurt 11, 13, WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 24.10.2022

Probeneingangsdatum: 24.10.2022

Prifzeitraum: 24.10.2022 - 04.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblait W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. Maximal Zeildauer bis
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Temperatur Endlemp.
volumen
11731[30017-05‘ OINENISO | 1\ 38404-C4 | DIN 38404-Ga
Methode UBAEmpr. "7;12?’_19 197612 1976127
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100m| ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Steinleinsfurt 11, 13,
CP2243562 | WW-Bereiter (A) | 24.10.22 | 09:29 |WeiBenburg <2 50 57,8 57,8 -
(Mietobjekt)
Riicklauf Steinleinsfurt 11, 13,
CP2243563 | Zirkulation (2) " 09:30 |WeiBenburg <2 50 57,1 57.1 =
(Mietobjekt)

Der Prifbericht darf ohne schriftiiche Genehmigung des Priiftabors nich auszugsweise wvervigilaltigl werden. | Die Prif

Bei der g der

GeschaftsfOhrer
Arhur Hofmann

ilét mit den

Sparkasse Nirnberg
IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

Gewerbebank Ansbach
IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77
SWIFT-BIC: GENODEF1ANS

sich lich auf die
wird die MU nicht berticksichtigt. | Die Akkredmarung it flr die Im Prifbericht mil * gekennzeichnelen Priifverfahren,

Proben, wie erhalten,

Zugelassen nach Untersuchungsslelle nach Untersuchungsslelie nach Akkreditiert nach

AbfKlary, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISC/IEC 17025:2018-03 ( DAKKS
Messstelle nach Untersuchungsslelle nach Zugelassen nach ::;‘,':;:‘u’emnwl,"e
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung

D-PL-14501-01-00

Amtsgericht Forth

HRB 17262

USt-1dNr. DE238074111
Sleuer-Nr. 218/121/51948




AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211611/EIGWEIC1-¢cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert, . . .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur TMaX|maI £elidauar bis
volumen emperatur Endtemp.
11731@0?17—05- DINENISO | 0N 38404-G4 | DIN 38404-C4
Methode UBA Emp! 1132;0‘19 1976-12" 1976-12*
2018-12*
Einheit KBE/100m| ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum Zeit Probenahmeort
Steinleinsfurt 11, Steinleinsfurt 11, 13,
1.0G links, Bad, . WeiBenburg
CP2243564 Waschbecken, 24.10.22 | 09:20 (Mistobjekt) <2 50 28,2 57,8 23
HMB
Steinleinsfurt 13, Steinleinsfurt 11, 13,
1.0G rechts, Bad, i ., |WeiBenburg
CP2243565 Waschbecken, 09:24 (Mietobjekt) <2 50 422 57,1 55
HMB
Beurteilung nach TrinkwV:

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfiillt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

An

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prirfbericht darf ohne schriftliche G
Bai der

igung des Prii

nicht

Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

itdt mit den

g der K

ise vervielfalligl werden | Die P i
wird die MU nicht berticksichtigt, | Die Akkreditierung gill far die im Prifbericht mif

sich

i auf die
It * gekennzeichneten Prifve

Proben, wie erhallen
rfahren




Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim WeiBenburg
Herr Dill

Steinleinsfurt 27

91781 WeiBenburg

PRUFBERICHT CB2211612/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber: WG-Eigenheim WeiBenburg

Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

lhr Zeichen/Bestell-Nr.:

Probenahmeort: Steinleinsfurt 19, 21, 23, WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 24.10.2022

Probeneingangsdatum: 24.10.2022

Prufzeitraum: 24.10.2022 - 04.11.2022

Gesamtseitenzahl: 2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser

AIR

| ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhttte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

Parameter Lediorel a‘fge":e"' . [ Maximal | Zeitdauer bis
aramete egionellen nsatz- emperatur Temperatur Endtemp.
volumen
S0 DINEN 1SO
Methode 11731:2017-05; 117312019 DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
UBAEmpl. K23)* 1976-12* 11976-12*
2018-12" (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang Steinleinsfurt 19, 21, 23
CP2243566 . 24.10.22(09:38 . SN <2 50 54,3 54,3 .
WW-Bereiter (A) WeiBenburg (Mietobjekt) ' ’
Ricklauf Steinleinsfurt 19, 21, 23
CP2243567 |, . " 09:40 . SN <2 50 51,7 51,7 =
Zirkulation (2) WeiBenburg (Mietobjekt) ’
Der Prifbericht darf ohne schriflliche i des P nicht i i igt werden. | Die Prife i d sich hlieBlich auf die bi Proben, wie erhalten
Bei der Bewertung der Konformitéit mit den Regelwerken wird die MU nicht barlickaichtigt. | Die Akkredifierung gilt for die im Profbericht mit * P
Zugelassen nach Untersuchungsstelle nach Untersuchungsstelle nach Akkreditiert nach
AbfKiarv, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 %
{( DAKKS
Mesestelle nach Untersuchungsslelle nach Zugelassen nach ZSEraz'nfemngmeue
§29b BImSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
GeschaftsfGhrer Sparkasse Nurnberg Gewerbebank Ansbach Amisgericht Furth
Arlhur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt-IdNr. DE238074111

Sieuer-Nr. 218/121/51948




AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2211612/EIGWEIC1-cn
Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. . B .
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T;\Ar:x;r::t\:" Zz:ijat:: bis
volumen P P
117a1|:cc>)17-05~ DINENISO | 1\ 384044 | DIN38404-C4
Methode UBAEmpi, | 117312019 1976-12" 1976-12°
201812* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Steinleinsfurt 19, Steinleinsfurt 19, 21, 23,
CcP2243s6g |1 OC Bad, 24.10.22| 09:53 | VeiBenburg (Mietobjekt) |, 50 38,5 48,0 54
Waschbecken,
HMB
Steinsleinsfurt Steinleinsfurt 19, 21, 23,
21,1, OG links, WeiBBenburg (Mietobjekt)
CP2243569 |Bad, = 09:45 <2 50 46,0 53,4 28
Waschbecken,
HMB
Steinsleinsfurt Steinleinsfurt 19, 21, 23,
21, EG rechts, WeiBenburg (Mietobjekt)
CP2243570 |Bad, " 09:48 <2 50 42,6 53,0 36
Waschbecken,
HMB

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
iml (=2 x 0,5 ml) : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

An

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der PrOfbericht darf ohne schriflliche G
Bei der Bewertung der Konformitst mit den Regelwerken wird die MU nicht b
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Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhiitte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill

Steinleinsfurt 27

91781 WeiBenburg

PRUFBERICHT CB2213401/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber: Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg

Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: 002983-01

Probenahmeort: Steinleinsfurt 27, 91781 WeiBenburg (Mietobjekt)
Probenehmer: Frau Tremel (AIR)

Probenahmedatum: 05.12.2022

Probeneingangsdatum: 05.12.2022

Priifzeitraum: 05.12.2022 - 19.12.2022

Gesamtseitenzahl: 2

AIR

ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhitte 3

91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

ausgewert. Maximal Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur T axima bis
emperatur
volumen Endtemp.
SO DINEN ISO
11731:2017-05; DIN 38404-C4 | DIN 38404-C4
Methode uBAEmpt | TPRIZOI | igreetae 1976-12°
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100ml ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Abgang WW-Bereiter Steinleinsfurt 27,
CP2251703 |(A), Waschbecken 05.12.22114:13 |91781 WeiBenburg <2 50 62,4 62,4
(Mietobjekt)
Der Prifbericht darf ohne schriftliche i des Priiflabors nicht ise vervielfaltigl werden | Die F bezi sich ieflich auf die b Proben, wie erhallen

Bei der Bewartung der Konformitél mit den Regetwerken wird die MU nicht bercksichtigt. | Die Akkreditierung gilt far die im Prifbericht mit * gekennzeichneten PrOfverfahren,

Zugelassen nach Untersuchungsstelie nach Unfersuchungsstelle nach Akkreditiert nach
AbfKiarv, DoV §18 BBodSchG §6 Abs. 6 der Altholzverordnung DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 (( DAKKS
Messslelle nach Untersuchungsstelle nach Zugelassen nach ‘D::,'ﬂ':e,.,,.y,.eug
§29b BIMSchG, §42 BImSchv §15 Abs. 4 TrinkwV §3 Laborverordnung D-PL-14501-01-00
Geschaftsfihrer Sparkasse Nlrmberg Gewerbebank Ansbach Amtsgericht Farth
Arthur Hofmann IBAN: DE42 7605 0101 0004 4433 33 IBAN: DE25 7656 0060 0000 1415 77 HRB 17262
SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX SWIFT-BIC: GENODEF1ANS USt.-IdNr. DE238074 111

Steuer-Nr. 218/121/51948




AIR

ANALYTIK
Seite 2 von 2 CB2213401/EIGWEIC1-cn
Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551
Untersuchungsergebnis Warmwasser
ausgewert. Maximal Zeitdauer
Parameter Legionellen Ansatz- Temperatur Temperatur bis
volumen P Endtemp.
11731I:§oo17-05- DINENISO N 8404-G4 | DIN38404-Ca
Methode UBAEmpr, | 117312019 1976-12* 1976-12"
2018-12* (K23)
Einheit KBE/100mi ml °C °C sec
Grenzwert 100
Lab-Nr. Bezeichnung Datum | Zeit Probenahmeort
Riicklauf Zirkulation Steinleinsfurt 27,
CP2251704 (Z) 05.12.22|14:10(91781 WeiBenburg <2 50 60,0 60,0 -
(Mietobjekt)
EG rechts, Werkstatt, Steinleinsfurt 27,
CP2251705 |Waschbecken, HMB " 14:16 91781 WeiBenburg <2 50 425 54,8 41
(Mietobjekt)
2.0G mitte, Bad, Steinleinsfurt 27,
CP2251706 |Waschbecken, HMB " 13:57 {91781 WeiBenburg <2 50 57,0 61,1 25
(Mietobjekt)
EG links, Steinleinsfurt 27,
Dusche/Waschraum, i e | 91781 WeiBenburg
presstvor Waschbecken links, 14:08 (Mietobjekt) <@ 50 375 62,4 29
HMB

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebenen Entnahmestelle am Abgang Trinkwassererwarmer fehlt und ist
nachzur{isten.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV

geschieht unter Vorbehalt.
Die vollstandige systemische Belastung kénnte hher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind fiir den 6ffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, fiir den gewerblichen Betrieb im Abstand
von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : 1ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
Tml(=2x0,5ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfillt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

mtitut tzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022
i. A. Max Mayer

M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -
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